




a. 處於分區鳴動時，只有一筆火警報發生"未排除"，總機10分鐘
    內會"自動"切換全區鳴動。
b. 處於分區鳴動時，再接受火災訊號，立即切換至全區鳴動。
c. 灑水、監視訊號不在全區鳴動控制。
d.

※外部廣播主機火災語音/緊急麥克風動作，則該地區鈴功能遮斷輸出。
※全區鳴動:

EF接點 : 此接點A接點輸出，用意為啟動廣播主機全區鳴動，
總機移報給廣播主機之接點。
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緊急廣播設備全區鳴動
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